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- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" SOBRE COBERTURA E TELHADO 

- CABO COBRE NU #50mm² ENTERRADO (50cm) DIRETAMENTE NO SOLO.

  COMPONDO SPDA TIPO GAIOLA DE FARADAY.

- DESCIDA CONFORME DETALHE 1, UTILIZAR BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8".

- TERMINAL AÉREO h=0,60m ø3/8".

- CAIXA DE ATERRAMENTO COMPOSTA POR:
  *CAIXA DE ALVENARIA 30x30x50xm, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA INSPEÇÃO
   E FUNDO DRENADO COM AREIA E BRITA.
  *HASTE COOPERWELD 5/8"x3,00 METROS.

- CONECTOR "X" PARA CRUZAMENO DE BARRAS DE ALUMÍNIO (CONFORME DETALHE).

- INDICAÇÃO CRUZAMENTO EM "T", NA MALHA DE CAPTAÇÃO (CONFORME DETALHE).
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Detalhe 1 - Descida e
caixa de inspeção

Detalhe 2 - Caixa de
inspeção

Detalhe 3 - Solda
exotérmica

#25mm² 

IMPORTANTE:
Conforme Norma 5410, em seu item 6.4.2.1, em toda a edificação
deve existir uma equipotencialização principal reunindo os elementos
estruturais da edificação (armaduras de concreto armado e estruturas
metálicas), as tubulações metálicas de incêndio, água quente/fria e
exaustão, os condutores principais de aterramento da rede elétrica,
da rede telefônica e o aterramento do SPDA (caso existente),
constituindo-se na maneira mais eficaz de reduzir riscos de incêndio,
explosão e choque elétrico. 

#25mm² 
demais conexões

#cabo de cobre #50mm² 
vai para a malha de aterramento

barramento em cobre
50 x 6,3mm

terminal de 
pressão 25mm²

isolador BT
Ø25 x 30mm

BEP

vai para QGBT
aterramento elétrico

0,14m

0,
18

m

90mm

Área Disponível ao DPS

Detalhe 4 - Vala de acomodação
subsistema de aterramento

Detalhe 5 - Descida até caixa de inspeção Detalhe 6 - Barramento de
Equipotencialização de Potenciais - BEP
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PLANTA BAIXA
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A= 341,13m²
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Luciano

BLOCO SALAS DE AULA

ATERRAMENTO

Luciano Elias de Senna
        Eng. Eletricista CREA RS173836
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