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LEGENDA PARA INSTALAGOES ELETRICAS - DIVERSAS
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CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE CARGA - H INFERIOR =110cm - Ref.: Ver Quadro de Carga
TOMADA DE 2P+T - H=220 cm
TOMADA DE 2P+T - POTENCIA 100W - H=30 cm

TOMADA DUPLA DE 2P+T - POTENCIA 500W - H=30 cm

TOMADA DE 2P+T DE TETO

INTERRRUPTOR 1 TECLA SIMPLES - H=110 cm

INTERRRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES - H=110 cm

INTERRRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES - H=110 cm

INTERRRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA SIMPLES 2P+T - H=110 cm

PLAFON DE SOBREPOR

LUMINARIA DE SOBREPOR 2X28W PRESA NO PERFILADO- REF LS-503

4 ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA - 150X100

S PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO - 38X38

DUTO EM ALUMINIO COMPARTILHADO P/ ELETRICA E LOGICA - PERFIL DUPLO TIPO "D" 73X45
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ELETRODUTO PVC CLASSE A 3/4" - COR CINZA

NOTAS:

01.- 0S CABOS QUE ALIMENTAM AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAO DO TIPO PARALELO BRANCO.

02. - CONDUTORES - VER CIRCUITO E SUA SECCAO EM QUADRO DE CARGA

03. - PARA A EXECUGAO - VER TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO E LER O MEMORIAL

04. - OBSERVAR COMRIGOR A TRAJETORIA DOS ELETRODUTOS E JUNGAO COM ELETROCALHAS.

05. - NAO SAO PERMETIDAS ALTERAGOES- AUTORIZAGAO SOMENTE COM O ENG® EXECUTOR OU ENG® PROJETISTA
06.- O LANGAMENTO DOS CONDUTORES DEVE SER CONFORME PRATICA DA ARTE DE ELETRICISTA, COMO LANGAR

CONDUTORES FASE, NEUTRO E RETORNO DE INTERRUPTORES, ETC
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