PLANTA DE LOCALIZACAO

Esc. 1:500

Foste sugericdo para tomada ce
energia e elo fusivel conforme
Taobela / do GED-282956, a ser

dimensionaco pela distribuidora
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DETALHE POSTO DE TRANSFORMALAD
F CABINE DE MEDICAU
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Indicacoes

Indicacdo A _nonm de Arvore

Divisas da UC 3081748167

Divisan2 01 Propriedade Particular
Divisa n2 02 Area Verde
Divisa n2 03 Prefeitura Municipal

Divida Sudoeste BR-470

Divisas da UC 3081748167

Divisan?201 Propriedade Particular
Divisa n2 02 AreaVerde
Divisan203 Prefeitura Municipal
Divida Sudoeste [BR-470

Tabelas de Estruturas - Coordenadas UTM-Datum Sirgas 2000

ENTRADA DE ENERGIA
VISTA LATERAL
AmmO 1 \va Ponto de Entreqa

Condutor Mensageiro

Isolador Polimérico 25kV

Ramal de Ligagdo

. Condutor de cobre nu 16mm?
Para—raios Corpo Polimérico Afastamento da rede primaria nua até o
Classe 21kV — 10kA alinhamento da edificacao, entre os
condutores e muros superior a 1,7 m -
conforme item 6.5.3, f.2, do GED 2855.
Conexdo Neutro Concessiondaria
Terra da UC Chave Fusivel — Dispositivo para
abertura com carga
Classe 25kV — 300A

Elo fusivel 5H

TRAFO 30—112,5kVA 7
23,1kV — 380/220V—60Hz

3#95(95) mm? — Cobre XLPE 0,6/1kV

Aterramento carcaca do Transformador

Condutor de aterramento 50 mm? — PVC 750 V

Condutor aterramento do Transformador
Fletroduto PVC @17

Eletroduto Aco carbono 93"

6,5 metros

POSTE EM CONCRETO _
CIRCULAR 11m/600daN

ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE

VISTA FRONTAL (Sem escala)

PO

ste madeira CPFL

CAIXA DE MEDICAO EXISTENTE -

]

POSTE CONCRETO
PARTICULAR

Poste n? | Longitude (X) | Latitude (Y) Estrutura Existente Identificagdo Estrutura a Instalar

01 446380.00 | 6802539.00 [ 13(6)-N1-N1-N3 CF-2S2L-S1L-TEL CFn2739675 -

02 446373.00 | 6802550.00 13- T1-N1-2S2L-IP-TEL - -

03 446349.00 | 6802586.00 12(6)-T1-N1-TRs-2S2L-TEL TRn2691121 -

04 446319.00 | 6802633.00 13-T1 N1-2S2L-IP-TEL - -

05 446291.00 | 6802672.00 13-T1 N1-2S2L-IP-TEL - -

06 446260.00 | 6802714.00 13-N4-N4-4S2L-1P-TEL - CE3

11(6)-ETRM-CE3- TR - BC

07 446264.00 | 6802717.00 - - 3 Ch. Fusivel, 5H, 25kV

3 PR Polimérico 21kV
LEGENDA

— Poste de madeira existente

- Poste cde concreto Tipo circular existente

- FPoste de concreto Tipo circular o instalor

— Afterramento a instalar

O

©

C
? - Transformacdor Trifasico a instalar
)

— FPara roaio de distribuicdo a instalar

/@\ Chove fusivel o instalar

— Rede de BT

— Recde de AT

OBS .+ equipamentos na cor BRANCA sdo existentes

. Disjuntor Geral BT

Para-raios, com desligador automatico

@ Transformador trifasico

Aterramento
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Campus

CONTEUDO:
Entrada de Energia

PROJETO:

WELLINGTON BONATO
Engenheiro Eletricista - CREA RS 190028

EXECUCAO:

ARQUIVO:

Projeto Entrada de Energia

ESCALA: AREA CONSTRUIDA:

Indicada

PROPRIETARIO:

DESENHO:
Wellington

PRANCHA:

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - dpo@ifrs.edu.br
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