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NOTAS:

1) Material: chapa de ago galvanizada, espessura: 1mm;

2) Fundo: pintura branca padréo Munsell N9.5;

3) Textos: com aplicagdo de vinil adesivo plotado, fonte: Univers/Univers Bold, tamanho minimo 30 mm,
cor: Preto Munsell N1;

4) Pictograma: com aplicagao de vinil adesivo plotado, cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12,
carateres/margem - preto Munsell N1;

5) Perigo: com aploicagdo de vinil adesivo plotado, fonte: Univers/Univers Bold, tamanho minimo de 30 mm,
cor: fundo - vermelho Munsell 5R 4/14, margem - preto Munsell N1, texto branco padrao Munsell N9.5.

6) Desenho sem escala, Unidades: mm;

1) A fixagao do ramal de ligagéo sera feita através de cadeia de ancoragem (disco ou polimérico) ;
2) Na cruzeta das chaves fusiveis sera instalado somente trés méaos francesas;

3) As chaves fusiveis serdo instaladas formando um angulo de 60° com a cruzeta;
4) A curva/cabegote do eletroduto de entrada dos cabos secundarios devera estar acima dos

bornes secundarios do transformador;
5) A cabine de medigao ndo deve ser instalada de modo a impedir a operagéo da chave corta-circuito, seja
através do uso de escada ou bastdao de manobra;

6) Unidades em mm;
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